6. számú melléklet
Kézi tűzoltó készülékek, tűzoltó vízforrások és szerelvényeik felülvizsgálata, karbantartása, eseti cseréje. 
Szolgáltatások ütemezése

Az 1. számú mellékletekben meghatározott tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzésének, karbantartásának ütemezése
A Vállalkozó a jelen mellékletben meghatározott rendszerességgel elvégzi az 1.számú mellékletekben meghatározott tűzoltó készülékek negyedéves (üzemeltetői) ellenőrzését, alap-, közép-, teljes körű karbantartását, valamint a szükség szerinti javítását, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és műszaki irányelvek szerint.
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2) Az MSZ EN 3szabványsororzat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.









Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje az oltóanyag típusa szerint
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 1 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 1 hónap 
                                                                                                   2 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 2 hónap.
                                                                                                   4 Az OTSZ 265.§. (2) bekezdését is figyelembe véve














Az 1.számú mellékletben meghatározott Tűzoltó vízforrások és szerelvényeinek  karbantartási ciklus ideje
A Vállalkozó a jelen mellékletben meghatározott rendszerességgel elvégzi az 1. számú mellékletben meghatározott tűzoltó vízforrások (tűzcsapok) féléves üzemeltetői ellenőrzését, éves felülvizsgálatát. A tűzivíz tárolók féléves üzemeltetői ellenőrzését, éves felülvizsgálatát, öt éves teljes körű felülvizsgálatát, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és műszaki irányelvek szerint. A Megrendelő megrendelése szerint a tűzcsap szerelvények évenkénti üzemeltetői ellenőrzését, szerelvény szekrény megfelelő műszaki állapotát fent tartó karbantartását, állványcsövek, nyomó tömlők, áttét kapcsok nyomáspróbáját, szükség szerinti javítását, a vonatkozó szabványok és műszaki irányelvek szerint.
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